istn. ztgcze ZK1x-1P
wg odrebnego oprac.

TL - 3f
kWh

L

3

Rozdzielnica gtéwna RG

L1,L2, L3, N

YKY 5x35mm?

3XETIMAT T 1p
63A

100A

RBK 00
WTN 00/gG

ZASILANIE
YAKY 4x120mm?

L1,L2,L3,N
[ przetacznik zasilania Jg Jg l l l l )L )L )L
I-O-11 4P 160A S301C S303C P314 P314 P314 P314 P314 P314 P314 P314 P314
° ° 1P B40A B40A B40A B40A B40A B40A B40A B40A B40A
| 0 Il 2A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A 0,03A
| i D D D D D D D D D
£
£
o ) 3 o o S S 3 3 3 S
€ & £ € € £ £ £ £ £ £
E S 2 & 5 S S 2 2 S 2
S o =] x x x x x X X X x
3 € L o) 0 0 0 0 o) o) o) 0
N IS T o o o o o o o o o
> © X N N N N N N N N N
& © 3 > > > > > > > > >
< % I v a) fa) a a a @ @ @ o
NS 3 = > > > > > > > > >
> < <
E > 3
N X S .
= o Ochronnik przepie¢  Lampki
= E klasa 1+2 (B+C) TN-S kontrolne :é ’% ’% ’% :é ’% ’% ?" ’% PE
o Up=1,2kV, In=15kA |||
Agregat Agregat &
120kW zlokalizowany
W piwnicy - o o o - - - - -
zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie
TR1 TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 TR7 TR8 TT
R<10Q °
proj. WYL P-POZ Z|E
skrzynka z przeszkleniem i przyciskiem [©] g
bistabilnym pods$wietlonym Of=
GSW
E * * * ¥ - t 3
[ ]
proj. WYL. P-POZ
skrzynka z przeszkleniem i przyciskiem . IS
bistaybilnym%ods’wietlonym iid CC-LY 16mm? Instalacja wodna g
X
w0
CC-LY 16mm? Instalacja kanalizacyjna (;
N
(3]
CC-LY 16mm? Instalacja centralnego ogrzewanif &
CC-LY 16mm? Inne elementy przewodzgce obce R<10Q
UKLAD SIECIOWY TN-S Budynek Urzedu i Gminy Czerniejewo
SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN OBIEKT ul. Poznanska 8
"SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA" .. RYSUNEK E8
62-250 Czerniejewo
Gmina Czerniejewo
INWESTOR ul. Poznanska 8
62-250 Czerniejewo
PRZEDMIOT
RYSUNKU SCHEMAT ELEKTRYCZNY RG
Andrzej Kabacinski
PROJEKTOWAL y

upr. 154/89/PW




